Toruń dn. 27.05.2011r.

Dotyczy:   Zadania pn. ’’ Modernizacja instalacji elektrycznych w Pawilonie w Zespole Szkół nr 14 w Toruniu przy ul. Hallera 79’’.

       W nawiązaniu do pytań oferenta z dnia 26.05.2011r. poniżej przedstawiam odpowiedzi:

- należy uwzględnić dostawę i montaż przewodu NKGs 3x1,5mm2 do awaryjnego wyłączenia budynku wraz z wyłącznikiem p. poż. w portierni ,
- należy uwzględnić instalację przewodów YLY 3x1,0mm2 do zasilania dzwonków,
- należy uwzględnić wymianę przekaźnika czasowego połączonego z istniejącym układem sterowania instalacji dzwonkowej oraz wymianę nowych dzwonków szkolnych,
- należy uwzględnić montaż połączenia wyrównawczego LYżo 25mm2, wraz z montażem Głównej Szyny Wyrównawczej  przy rozdzielni głównej, wraz z połączeniem do  istniejącej instalacji uziemiającej bednarką FeZn 25x4,
- należy uwzględnić zaprawianie bruzd a malowanie objęte jest oddzielnym zakresem branżowym,
- instalacje niskoprądowe są poza zakresem opracowania,

